B Erfurt Netz

§ 19 StromNEV - Sonderformen der Netznutzung

Hochlastzeitfenster nach § 19 Abs. 2 Satz 1 StromNEV fiir das Geschéftsjahr 2022

T e | awemer | ot

Hochspannung Frihling 18:45 - 19:45
Sommer -

Herbst 08:15-12:30

15:00 - 20:00

Winter 10:00 - 20:00

T e | awemer | ot

Umspannung Hochspannung in Mit- Friihling -
telspannung

Sommer -
Herbst 16:45 - 18:30
Winter 09:00 - 14:00

16:00 - 19:00

T e | awemot | ot

Mittelspannung Frihling -
Sommer -

Herbst 16:45 - 18:30

Winter 09:15 -14:00

16:15 - 19:00
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Umspannung Mittelspannung in Nie- Frihling -
derspannung Sommer ;

Herbst 17:30 - 18:30

Winter 11:00 - 12:00

16:45 - 19:30

T e | awemer | ot

Niederspannung Frihling -
Sommer -

Herbst 17:30 - 18:30

Winter 11:00 - 12:15

17:15 - 19:45

Definition ,Hochlastzeitfenster‘ nach Leitfaden der Bundesnetzagentur:

,Die Hochlastzeitfenster sind ausschlieflich an Werktagen giiltig. Wochenenden, Feiertage und maximal ein
Briickentag sowie die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr gelten als Nebenzeiten, da der Eintritt der zeitglei-
chen Jahreshdchstlast an diesen Tagen aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu erwarten ist.*

Frihling: 01.03. - 31.05.
Sommer: 01.06. - 31.08.
Herbst: 01.09. - 30.11.
Winter: 01.12. - 28./29.02.

Bundeseinheitliche Feiertage und Reformationstag sind berticksichtigt. Alle Briickentage sind Werktage.

Erheblichkeitsschwelle |  Bagatellgrenze

Hochspannung 10 % 500,00 €

Umspannung Hochspannung 20 % 500,00 €
in Mittelspannung ’ ’

Mittelspannung 20 % 500,00 €

Umspannung Mittelspannung 30 T
in Niederspannung 0 )

Niederspannung 30 % 500,00 €
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Auszug aus dem Leitfaden der Bundesnetzagentur:

"Um sicherzustellen, dass der Hochstlastbeitrag des Letztverbrauchers vorhersehbar erheblich von der prognos-
tizierten zeitgleichen Jahreshochstlast der tbrigen Entnahmen des Netzes abweichen wird, ist ein individuelles
Entgelt nur dann anzubieten, wenn die voraussichtliche Hichstlast des betroffenen Letztverbrauchers innerhalb
der Hochlastzeitfenster einen ausreichenden Abstand zur voraussichtlichen Jahreshdchstlast auflerhalb der
Hochlastzeitfenster aufweisen wird. Insoweit sind fiir die betreffenden Netzebenen Mindestabstande (Erheblich-
keitsschwellen) einzuhalten. Die jeweilige Erheblichkeitsschwelle ist prozentual und absolut anhand der Lastre-
duzierung zu bestimmen.

Bei der Ermittlung der prozentualen Lastreduzierung wird die Jahreshdchstlast des Letztverbrauchers ins Ver-
haltnis gesetzt zur hochsten Last des Letztverbrauchers im Hochlastzeitfenster. Dabei ist auf die jeweilige Netz-
bzw. Umspannebene abzustellen.

Dartiber hinaus ist eine Mindestverlagerung von 100 kW in allen Netz- und Umspannebenen erforderlich:
Héchstlast des LV - Hichste Last des LV im HLZF >= 100 kW

Durch die festgelegten Schwellenwerte wird sichergestellt, dass der Hochstlastbeitrag des Letztverbrauchers
vorhersehbar erheblich von der prognostizierten zeitgleichen Jahreshdchstlast der (ibrigen Entnahmen des Net-
zes abweichen wird. Die Notwendigkeit eines Uber die bisherigen Regelungen hinaus geltenden zuséatzlichen
Schwellenwerts von 100 kW Mindestverlagerung begriindet sich damit, dass allein eine relativ bemessene
Schwelle nicht vollumfanglich sicherstellt, dass tatsachlich eine erhebliche Lastverlagerung eintritt. Dies gilt ins-
besondere in den unteren Spannungsebenen, in denen haufig sehr kleine Letztverbraucher angesiedelt sind, die
fir sich betrachtet keinen mafigeblichen Einfluss auf die vom Netz bereit zu stellende Kapazitat haben. Diese
Letztverbraucher leisten aufgrund ihres in der Relation eher geringen Leistungsbezugs keinen nennenswerten
Beitrag zur tatsachlichen Entlastung des Netzes in den Hochlastzeiten. Ein absolut bemessener Schwellenwert
kann diese hingegen gewahrleisten.

Es ist eine Bagatellgrenze in Form einer Mindestentgeltreduktion in Hohe von 500 Euro zu beachten. Um zu
verhindern, dass die mit der Bearbeitung der individuellen Netzentgeltvereinbarung verbundenen Transaktions-
kosten der beteiligten Unternehmen die im Falle einer Anzeige zu erzielende Kostenreduktion bersteigen, muss
der Netzbetreiber eine individuelle Netzentgeltvereinbarung nach § 19 Abs. 2 S. 1 StromNEV nur dann abschlie-
Ren, wenn die anhand der Prognose zu erwartende Entgeltreduzierung mindestens 500 Euro betragt. Das Errei-
chen der Bagatellgrenze in Hohe von 500 Euro ist jahrlich zu (berpriifen. Sofern die Bagatellgrenze unterschrit-
ten wird, ist das allgemeine Netzentgelt zu zahlen.*
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